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PREZENTAREA GENERALĂ A TERMOSTATULUI

Termostatul de cameră COMPUTHERM Q3RF este adecvat 
pentru comanda unui aparat de încălzire sau de climati-
zare, fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încălzire 
centrală comercializate în România.
Se poate conecta foarte uşor la orice cazan sau aparat de 
climatizare dacă acesta este dotat cu cleme de conexiune 
cu ajutorul unui cablu cu două fire indiferent dacă tensiunea 
de comandă, este de 24 V sau 230 V.
Afişajul său digital permite o reglare mult mai precisă decât 
în cazul termostatelor tradiţionale. Termostatul în funcţie de 
precizia de comutare setată în regimul de încălzire porneşte 
cazanul – sau alt aparat – dacă temperatura scade sub 
valoarea setată, respectiv îl opreşte dacă temperatura creşte 
peste această valoare, asigurând pe lângă CONFORT termic, 
ECONOMIE la cheltuielile cu energia. În regim de răcire 
termostatul va comuta exact invers.
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Aparatul este compus din două unităţi: unitatea emiţătoare 
mobilă de reglare (termostat), unitatea fixă receptoare de co-
mutare a aparatului de încălzit sau de climatizare. Unitatea 
mobilă (termostatul) emite semnale de radiofrecvenţă recep-
torului fix, astfel nu este necesară legătură cu cablu între cele 
două unităţi. Cele două unităţi sunt reglate din fabrică (acor-
date) pentru a lucra la aceaşi frecvenţă. Emiţătorul şi recep-
torul au un cod de securitate propriu prin care se garantează 

Indicator 
temperatură

Unitatea de măsură 
a temparaturii

Temperatura 
ambientală

Temperatura 
setată

Încălzire pornită

Climatizare
pornită

Afişajul termostatului:
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funcţionarea în siguranţă a aparatului. Montarea receptorului 
şi acordarea acestuia cu termostatul este prezentat la pct. 7.
Pentru creşterea duratei de viaţă a bateriilor termostatul nu 
emite semnale în mod continuu, dar emite semnalul său actual 
de comandă din 5 în 5 minute. Astfel este asigurată comanda 
încălzirii / răcirii chiar şi în caz de o eventuală pană de curent.

Avantajele asigurate de mobilitatea termostatului:
– Nu este necesară realizarea liniei de conectare prin cablu 

de la termostat la cazan ceace prezintă avantaj îndeosebi 
la modernizarea clădirilor vechi.

– Poziţia optimă a termostatului se poate determina prin încercări 
în timpul funcţionării sistemului.

– Este posibilă mutarea termostatului în încăperea care 
tocmai este locuită (ex. noaptea în dormitor, sau ziua în 
camera de zi).

Raza de acţiune a termostatului în teren deschis este de 
aproximativ 50 m. Raza de acţiune este mult redusă dacă 
undele radio întâmpină structuri metalice, beton armat, etc.
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Sensibilitatea de comutare a termostatului se poate seta la 
±0,1 ºC sau la ±0,2 ºC (setare din fabrică). Aceasta înseamnă 
diferenţa de temperatură dintre valoarea de temperatură reală 
măsurată, şi cea setată pentru comutare. Sensibilitatea de 
±0,2 ºC în regim de încălzire înseamnă că dacă de exemplu 
temperatura de comutare este setată la 20 ºC, aparatul va 
porni cazanul la temperatura de 19,8 ºC sau sub această 
valoare, respectiv îl va opri la temperatura de 22,2 ºC sau 
peste această valoare. Schimbarea valorii sensibilităţii setată 
din fabrică de ±0,2 ºC se face conform celor descrise la pct. 3.1.

230 V AC 
50 Hz

230 V AC 
50 Hz

cazan

receptor

termostat
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Termostatul Dvs. fără fir (cu radiofrecvenţă) dacă este necesar 
se poate completa cu o priză de tip COMPUTHERM Q1RX, cu 
ajutorul căruia se poate comanda foarte simplu, fără niciun fel 
de lucrări de montaj orice aparat (alimentat cu 230 V / 50 Hz, 
max. 16 A) în funcţie de temperatura camerei. 
Se poate utiliza pentru completarea furniturii termostatelor 
multizonă COMPUTHERM Q5RF sau COMPUTHERM Q8RF.
Prin utilizarea simultană a mai multor termostate de cameră 
COMPUTHERM și a unui comutator zonal COMPUTHERM Q4Z 
este posibil ca pe lângă comanda cazanului, un termostat dat 
să comande o pompă sau o vană de zonă. Astfel se poate 
realiza simplu divizarea pe zone a unui sistem de încălzire, 
și ca ur mare comanda încălzirii încăperilor aferente zonelor 
se poate face separat, crescând confortul termic. În plus 
divizarea pe zone a sistemului de încălzire contribuie în mare 
măsură la reducerea cheltuielilor de energie, deoarece se vor 
încălzi doar încăperile care se utilizează.
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1. AMPLASAREA APARATULUI

Termostatul aparatului COMPUTHERM Q3RF este liber 
deplasabil în locuinţă. Se recomandă amplasarea acestuia în 
încăperea care este utilizată mai mult de Dvs. Este important 
să îi găsiţi locul potrivit în încăpere, astfel ca temperatura 
sesizată să fie reală şi nu una influenţată de o sursă de 
căldură sau de frig, cum ar fi un televizor, frigider, veioză, 
coş, fereastră sau uşa de intrare. Înălţimea optimă este la 
0,75-1,5 m de la pardoseală, în zona de circulaţie naturală a 
aerului. Se poate aşeza pe suportul său, sau se poate monta 
pe perete.

IMPORTANT! Dacă aveţi încălzire cu radiatoare cu robinete 
termostatice, în încăperea în care amplasaţi termostatul 
capetele termostatice trebuie reglate la deschidere maximă, 
sau robinetul trebuie schimbat cu unul cu reglare manuală. În 
caz contrar acest cap termostatic va putea perturba reglarea 
temperaturii din locuinţă.
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2. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE AL TERMOSTATULUI
Pentru punerea în funcţiune al termostatului 
îndepărtaţi capacul din spatele termostatu-
lui aşa cum este arătat în figura alăturată.
Locaşul bateriilor se află în partea interi-
oară a aparatului. Întroduceţi în acest locaş 
conform polarităţilor indicate două baterii 
alcaline de tip LR6, AA. După întroducerea bateriilor, conform 
setărilor din fabrică pe ecran va fi afişată temperatura măsura-
tă în incintă. Dacă nu se afişează această informaţie apăsaţi 
butonul reset din interiorul aparatului, de pe placa de bază.

3. SETĂRI DE BAZĂ
După îndepărtarea capacului 
posterior al aparatului, în inte-
riorul aparatului prin repoziţio-
narea „jumperelor” (de culoare 
neagră) de pe placa de bază se 
pot modifica următoarele setări 
din fabrică.
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3.1 Sensibilitatea (precizia) de comutare
Sensibilitatea termostatului se poate seta la ±0,1 ºC sau 
±0,2 ºC. Din fabrică, termostatul, este setat la sensibilitatea 
de ±0,2 ºC. Dacă doriţi să modificaţi sensibilitatea la ±0,1 ºC, 
mutaţi piesa de scurtcircuitare (jumper) în poziţia corespunză-
toare acestei sensibilităţi. Cu cât valoarea setată este mai mică 
cu atât temperatura din încăpere va fi mai uniformă, crescând 
astfel confortul termic. Sensibilitatea de comutare nu influen-
ţează pierderile de temperatură ale încăperii/clădirii.
Pentru un confort termic mai ridicat se va seta sensibilitatea 
de comutare astfel încât să se realizeze o temperatură inte-
rioară cât mai uniformă. Însă trebuie avut grijă ca pornirea 
cazanului să nu se facă de mai multe ori pe oră doar în caz 
de temperaturi exterioare foarte scăzute (ex. sub – 10 ºC), 
deoarece comutările prea dese ale cazanului reduc în mare 
măsură eficienţa funcţionării acestuia, şi prin urmare duc la 
creşterea consumului de gaze. La sistemele de încălzire cu 
inerţie termică mare (ex. încălzire prin pardoseală) şi/sau la 
clădiri cu structură tradiţională (ex. construcţii din cărămidă) 
se recomandă setarea sensibilităţii la ±0,1 ºC, iar la cele cu 
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inerţie termică mică (ex. încălzire cu radiatoare tip panou) 
şi/sau la construcţii cu structură uşoară (ex. mansardări) se 
recomandă alegerea sensibilităţii de comutare de ±0,2 ºC.

3.2 Alegerea regimului de funcţionare încălzire/răcire
Termostatul din fabrică este setat pentru regim de încălzire. 
Prin mutarea jumperului corespunzător se poate comuta 
termostatul pe regim de răcire. Bornele 1 (NO) şi 2 (COM) 
ale releului termostatului în regim de încălzire vor închide 
circuitul cazanului sub valoarea de temperatură setată, 
iar în cazul regimului de răcire vor închide circuitul 
aparatului de climatizare peste valoarea setată (cu 
valoarea sensibilităţii setate). Starea deschisă sau închisă 
a bornelor contactului 1 (NO) şi 2 (COM) ale releului 
termostatului este arătată în colţul din stânga jos al ecranului 
prin afişarea „HEAT” (încălzire) sau „A/C” (răcire), funcţie de 
regimul ales.

3.3 Alegerea temperaturii afişate
Cu ajutorul celui de-al treilea jumper se pot alege temperatu-
rile ce se vor afişa pe ecran. 
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Din fabrică acest jumper este setat pentru a se afişa tempera-
tura momentană din cameră, şi conform acestei setări în col-
ţul din dreapta jos se va afişa inscripţia „ROOM”. În acest caz 
temperatura setată rămâne afişată doar 6 secunde după se-
tare. Mutând jumperul în cealaltă poziţie se vor afişa în mod 
alternant, din 3 în 3 secunde temperatura din cameră şi tem-
peratura setată. În acest caz se va afişa alternant în colţul din 
dreapta jos a ecranului inscripţia „ROOM” respectiv „SET”.

3.4 Calibrarea termometrului termostatului
Există posibilitatea calibrării termometrului încorporat în ter-
mostat. În acest scop trebuie rotit potențiometrul de culoare 
galbenă/portocalie cu ajutorul unei șurubelnițe Philips (cru-
ce). Rotind potențiometrul în sensul rotirii acelor de ceasor-
nic, temperatura afișată va fi mai mică decât cea măsurată, 
în caz contrar va fi mai mare. Temperatura afișată se poate 
modifica într-un domeniu de cca. ±4 °C.
Modificarea temperaturii afișate se face după câteva secunde 
după setare.
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ATENŢIE! Dacă schimbarea setărilor din fabrică a fost făcută 
după schimbarea bateriilor, iar setările Dvs. nu s-au activat, 
trebuie apăsat butonul „RESET” din interiorul aparatului, situ-
at pe placa de bază. 

3.5 Acordarea termostatului (emiţător) cu receptorul
Pentru o funcţionare fără fir adecvată şi în siguranţă, emiţătorul 
şi receptorul au un cod de securitate propriu. Acordarea celor 
două unităţi se face după monta-
rea receptorului, cu ajutorul buto-
nului „LEARN” care se află lângă 
locaşul bateriilor. Din acest motiv 
nu montaţi la loc capacul posteri-
or înainte de acordarea celor două 
unităţi. Modul acordării este pre-
zentat la pct. 7.2.

4. SETAREA TEMPERATURII DORITE
După întroducerea bateriilor, şi efectuarea setărilor de bază 
termostatul este gata de funcţionare, şi se poate începe se-
tarea temperaturii.
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Sub butoanele de reglare a temperaturii 
(  şi ) este situat un buton de 
comutare cu două poziţii. Pentru ambele 
poziţii (economic wşi confort ☼) ale acestui 
buton se pot seta valori de temperatură între 5 ºC şi 40 ºC, cu 
paşi de 0,5 ºC.
Din considerente de economie de energie se recomandă se-
tarea temperaturii „confort” doar pentru încăperile sau clădirile 
în folosinţă deoarece creşterea temperaturii din încăpere cu 1 
ºC generează creşterea consumului de energie cu cca. 6%. 
Ceace este inutil dacă nu utilizaţi spaţiile respective.
Setările din fabrică sunt: 18 °C pentru regimul economic (w) şi 
20 °C pentru cel de confort (☼).
Aceste setări din fabrică se pot modifica în felul următor:

• Poziţionaţi comutatorul pe regimul al cărui temperatură doriţi 
să-l modificaţi: regim economic (w), sau de confort (☼).

• Apăsaţi butonul  sau , şi în partea dreapta jos 
în loc de inscripţia „ROOM” va apărea inscripţia „SET”. 
În acelaşi timp va începe să pâlpâie valoarea de tempe-
ratură setată ultima dată sau cea setată din fabrică 
(18 ºC/20 ºC). Prin apăsarea consecutivă sau prin men-
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ţinerea apăsată (în acest caz valorile se schimbă con-
tinuu) se poate schimba valoarea temperaturii dorite în 
locul amplasării termostatului.

• Valoarea de temperatură astfel setată se va salva auto-
mat cu cca. 6 secunde după ultima apăsare a vreounui 
buton. Totodată va dispărea inscripţia „SET”, şi se va afi-
şa inscripţia „ROOM”, respectiv temperatura momenta-
nă de la locul amplasării termostatului.

• Această setare se poate modifica oricând utilizând bu-
toanele  sau .

5. FUNCŢIONAREA TERMOSTATULUI PUS 
    ÎN FUNCŢIUNE
În urma setării valorilor de temperatură dorite în cele două 
regimuri, se poate regla temperatura dorită comutând butonul 
de selectare a regimului. 
5.1 Regimul economic (w)

(poziţia din stânga a comutatorului)
În această poziţie (stânga) a comutatorului în zona amplasării 
sale termostatul menţine temperatura setată pentru acest regim 
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(ex. temperatura de noapte). În funcţie de variaţia temperaturii 
din încăpere şi de temperatura setată termostatul va comanda 
pornirea sau oprirea aparatului de încălzire sau de climatizare 
conectat. În starea de pornire bornele 1 şi 2 ale termostatului 
(care  sunt de tip normal deschise) închid circuitul comandat 
al aparatului conectat, şi acesta va fi comutat în starea pornit. 
Starea pornit este semnalizată de termostat prin afişarea pe 
ecran în colţul stânga jos a inscripţiei „HEAT” (încălzire) sau 
„A/C” (răcire) funcţie de modul de funcţionare ales.

5.2 Regimul confort (☼) 
     (poziţia din dreapta a comutatorului)
În poziţia confort (din dreapta) a comutatorului în zona ampla-
sării sale termostatul menţine temperatura setată pentru acest 
regim (ex. temperatura de zi). În funcţie de variaţia temperaturii 
din încăpere şi de temperatura setată termostatul va comanda 
pornirea sau oprirea aparatului de încălzire sau de climatizare 
conectat. În starea de pornire bornele 1 şi 2 ale termostatului 
(care  sunt de tip normal deschise) închid circuitul comandat al 
aparatului conectat, şi acesta va afi comutat în starea pornit. 
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Starea pornit este semnalizată de termostat prin afişarea pe 
ecran în colţul stânga jos a inscripţiei „HEAT” (încălzire) sau 
„A/C” (răcire) funcţie de modul de funcţionare ales.

6. SCHIMBAREA BATERIILOR
Durata de viaţă a bateriilor este de aproximativ 1 an. Redu-
cerea nivelului de tensiune de alimentare este semnalizată 
prin apariţia semnului  în mod alternativ cu valoarea tem-
peraturii. În acest caz bateriile trebuie schimbate (vezi pct. 
2). După schimbarea bateriilor valoarea temperaturii dorite 
trebuie setată din nou, deoarece aparatul revine la setările 
din fabrică.

7. RECEPTORUL
7.1 Montarea şi conectarea receptorului
ATENȚIE! Aveți grijă ca în timpul punerii în funcțiune re-
ceptorul termostatului COMPUTHERM Q3RF și aparatul 
care urmează să fie comandat să fie scoase de sub tensiu-
ne! Aparatul trebuie pus în funcțiune de personal calificat! 
Dacă nu aveți calificare și cunoștințe de specialitate ape-
lați la un atelier service! 
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Receptorul trebuie montat în apropierea aparatului comandat 
(cazan sau aparat de climatizare), în loc ferit de umezeală şi 
de căldură.
ATENŢIE! Nu montaţi receptorul sub învelişul cazanului, sau 
în apropierea unor conducte calde, deoarece se pot deteriora 
componentele acestuia, respectiv se pot perturba undele radio de 
la termostat (emiţător). Pentru evitarea pericolului de electrocutare 
conexiunile electrice se vor executa de personal calificat!
Slăbiţi cele două şuruburi de la partea inferioară a receptorului, 
fără să le îndepărtaţi. Apoi îndepărtaţi partea frontală şi fixaţi 
partea posterioară pe perete cu ajutorul şuruburilor livrate, în 
apropierea cazanului. 
Deasupra bornelor de conexiune sunt imprimate notaţiile 
acestora: N, L, 1, 2, 3.
Receptorul trebuie alimentat de la reţea cu 230 V. Această 
tensiune de alimentare nu apare la bornele de ieşire (1 şi 2). 
Firul nul al reţelei se conectează la borna N, iar faza la borna 
L al receptorului. Se recomandă montarea unui întrerupător 
pentru a putea scoate de sub tensiune receptorul pe durata 
extrasezonului (vara) de încălzire.
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Receptorul comandă cazanul (sau aparatul de climatizare) 
prin intermediul unui releu cu contact alternant (bipolar), fără 
potenţial având bornele de conexiune: 1 (NO); 2 (COM); 3 
(NC) situate sub o apărătoare de protecţie în partea interioară 
a apartaului. Bornele adecvate ale aparatului de comandat 
(cazan sau aparat de climatizare) se vor conecta printr-un 
cablu cu două fire la bornele 1 (NO) şi 2 (COM) – normal 
deschise – ale termostatului, conform figurii alăturate.

aparat de
încălzire/climatizare

placa posterioară a
receptorului

230 V AC, 50 Hz

230 V AC 
50 Hz

LN 1 2 3

NO COM NC 
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Dacă doriţi comandarea unui aparat de încălzire/răcire sau 
alt aparat care nu are cleme pentru conectarea termostatului, 
conexiunea termostatului trebuie realizată în mod similar cu 
cea a unui comutator/întrerupător în circuitul de alimentare al 
cazanului sau al aparatului de climatizare.

ATENŢIE! La realizarea conexiunilor întotdeauna trebuie luată 
în considerare capacitatea de încărcare a releului receptorului 
şi se vor avea în vedere indicaţiile producătorului aparatului de 
încălzire sau climatizare! Realizarea lucrărilor de montare şi de 
conexiune electrică ale aparatului trebuie executate de personal 
calificat! 

LN 1 2 3

placa
posterioară a
receptorului

230 V AC, 50 Hz

230 V AC 
50 Hz

pompă
(panou radiant/infra, etc.)NO COM NC 
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Tensiunea de la bornele 1 şi 2 este determinată de sistemul 
comandat, astfel dimensiunea firelor cablului de conexiune 
se va alege în funcţie de tipul aparatului comandat. Lungimea 
cablului nu are importanţă. Receptorul se poate monta mai 
aproape sau mai departe de aparatul comandat, dar în niciun 
caz nu se va monta sub învelişul acestuia.
Dacă dintr-un motiv oarecare distanţa între emiţător 
şi receptor este prea mare, şi semnalele radio nu sunt 
recepţionate corespunzător, receptorul trebuie mutat mai 
aproape de emiţător (termostat).

7.2 Punerea în funcţiune a receptorului
Alimentaţi receptorul de la reţea cu tensiune electrică de 
230 V, 50 Hz. După câteva secunde sistemul fără fir (prin 
radiofrecvenţă) se va acorda la frecvenţa de funcţionare. 
Pentru a verifica apăsaţi în mod repetat butonul  al 
termostatului până când valoarea de temperatură afişată 
va depăşi cu 0,5 ºC temperatura din încăpere. După 
câteva momente pe ecranul termostatului trebuie să se 
afişeze inscripţia „HEAT” care semnifică starea pornită. 
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Totodată trebuie să se aprindă LED-ul roşu de pe receptor 
semnalizând că semnalul de la termostat a fost preluat.
Dacă receptorul nu sesizează semnalul emis de termostat, 
sistemul trebuie reacordat. Pentru acesta apăsaţi şi 
menţineţi apăsat butonul „M/A” al receptorului până când 
(cca. 10 secunde) începe să pâlpâie LED-ul verde. Apoi 
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul „LEARN” până când 
(câteva secunde) LED-ul verde încetează să pâlpâie, pentru 
ca receptorul să memoreze codul de securitate al emiţătorului 
(termostat). Codul de securitate este păstrat chiar şi în cazul 
unor pene de curent.

ATENŢIE! Dacă se menţine apăsat butonul „LEARN” 
câteva secunde se va genera un nou cod de securitate, 
deci receptorul va trebui reacordat pentru a recunoaşte în 
continuare semnalele emise de termostat. Din acest motiv - 
după o acordare cu succes - nu trebuie apăsat fără un motiv 
întemeiat butonul „LEARN” al termostatului sau butonul „M/A” 
al receptorului.
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7.3 Verificarea razei de acţiune
Cu ajutorul butoanelor  sau  se poate verifica dacă 
receptorul este în interiorul razei de acţiune al emiţătorului 
(termostat). Pentru aceasta setaţi temperatura dorită cu cel 
puţin 0,2 ºC peste temperatura din încăpere, apoi reduceţi 
această valoare cu cel puţin 0,2 ºC sub valoarea temperaturii din 
încăpere. Sesizarea de către receptor a semnalului de pornire 
respectiv oprire este semnalizată pe receptor prin aprinderea 
respectiv stingerea LED-ului roşu. Dacă receptorul nu percepe 
semnalele termostatului trebuie redusă distanţa dintre ele.

ATENŢIE! În cazul în care din cauza configuraţiei clădirii sau 
din cauza efectului de ecranare a structurilor construcţiei ter-
mostatul se poate amplasa la limita razei de acţiune sau în 
afara acesteia, pentru a se garanta legătura prin radiofrec-
venţă între cele unităţi (emiţător şi receptor) se recomandă 
amplasarea între acestea a unui aparat de transmitere a 
semnalului de tip COMPUTHERM Q2RF.
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7.4 Comanda manuală a receptorului
Butonul „MANUAL” permite comanda manuală. Apăsând bu-
tonul „MANUAL”, LED-ul verde luminează, receptorul nu mai 
recepţionează semnalele termostatului, aşteaptă comenzi de 
la Dvs. În acest caz aparatul de încălzit sau de climatizare 
se va putea comanda manual fără a fi luată în considerare 
valoare temperaturii existente şi cea setată. Prin apăsarea 
butonului „M/A” se poate comuta pornirea sau oprirea apa-
ratului comandat. (În stare pornită luminează LED-ul roşu, 
iar în stare oprită acesta este stins). Pentru a reveni în regim 
automat trebuie apăsat din nou butonul „MANUAL” LED-ul 
verde se stinge, receptorul va lucra din nou conform comen-
zilor termostatului.
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Observaţie:
Pe lângă utilizarea unor regulatoare de temperatură moderne, la creşterea con-
fortului termic asigurat de sistemul de încălzire, la mărirea eficienţei energetice a 
sistemului de încălzire, respectiv la ameliorarea în continuare a eficienţei încălzirii 
încăperilor mai pot contribui în mod semnificativ următoarele soluţii moderne de 
reglare: 
• Împărţirea în zone a sistemului de încălzire (ex.: cu ajutorul regulatorului zonal 

COMPUTHERM Q4Z respectiv cu vanele aferente zonelor respective) pentru re-
glarea separată a acestora. Astfel se poate asigura ca o anumită zonă să fie 
încălzită doar când este necesar.

• Utilizând termostate programabile se poate asigura încălzirea fiecărei zone (în-
căperi) conform unui anumit program prestabilit în funcţie de necesităţi. (Refe-
ritor la funcţiile / serviciile oferite de termostatele programabile COMPUTHERM 
Q7; Q7RF; Q8RF puteţi obţine informaţii utile accesând pagina noastră web.)

• Funcţionarea cu eficienţă mai ridicată a aparatelor de încălzit cu modularea 
puterii se poate asigura instalând un senzor de temperatură exterioară. 

• Reducerea temperaturii gazelor evacuate, şi prin urmare creşterea eficienţei 
utilizării combustibilului se poate realiza prin utilizarea unor sisteme de încăl-
zire cu temperatură redusă (ex.: 60/40 °C) şi a unor cazane cu funcţionare în 
condensaţie.

FIŞĂ TEHNICĂ PRODUS:

• Marca: COMPUTHERM  
• Model: Q3 RF
• Clasa reglare temperatură: Clasa I.
• Aport la încălzirea sezonală a încăperii: 1%
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DATE TEHNICE
Date tehnice termostat (emiţător):

‒ Domeniu de măsurare a temperaturii:   3 – 45 ºC (paşi de 0,1 ºC)
‒ Domeniu de temperatură reglabilă:  5 – 40 °C (paşi de 0,5 ºC)
‒ Precizia de măsurare temperatură:  ±0,5 °C
‒ Domeniu de calibrare a temperaturii:  cca. ±4 °C
‒ Sensibilităţi de comutare:   ±0,1 °C; ±0,2 °C
‒ Tensiunea de alimentare:   2 x 1,5 V baterii alcaline LR6 (AA)
‒ Putere absorbită:   1,5 mW
‒ Durata de viaţă a bateriilor:  cca. 1 an
‒ Frecvenţa de funcţionare:  868,35 MHz
‒ Raza de acţiune:    cca. 50 m în teren deschis
‒ Grad de protecţie:    IP30
‒ Temperatura de depozitare:   -10 °C – +40 °C
‒ Umiditate de funcționare:   5 % — 90 % fără condens
‒ Dimensiuni:   110 x 80 x 23 mm (fără suport)
‒ Masa termostatului fără baterii:  80 g
‒ Tip senzor de temperatură:   NTC 3435 K 10 kΩ ±1% 25 °C

Date tehnice ale receptorului:
‒ Tensiunea de alimentare:   230 V AC, 50 Hz
‒ Puterea absorbită:   0,01 W
‒ Tensiunea care se poate comuta:  max. 30 V DC / 250 V AC
‒ Curentul care se poate cupla:   6 A rezistiv sau 2 A inductiv
‒ Grad de protecţie:    IP30
‒ Temperatura de depozitare:   -10 °C – +40 °C
‒ Umiditate de funcționare:   5 % — 90 % fără condens
‒ Dimensiuni:    85 x 85 x 37 mm
‒ Masa:    150 g

Masa totală a aparatului este de cca. 265 g
(termostat+receptor+suport)



ATENŢIE: Aparatele scoase din utilizare nu se vor elimina în gunoiul menajer, 
acestea se vor preda la centrele de colectare DEEE (deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice)!

Importator:  SC MAGDOLNA IMPEX SRL
  Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu nr.2
  Telefon / Fax: 0266-210777; 0266-247171
  E-mail: office@magdolna.ro
  Web: www.magdolna.ro • www.cazanpelemne.ro

Origine:  Fabricat în China pe baza unui design European
Modul de utilizare al termostatului se poate urmări vizionând prezentarea de pe   
paginile web: www.computherm.info!

Termostatul COMPUTHERM Q3RF este conform 
prescripţiilor standardelor Europene: 

RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.


