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Română (RO) Instrucţiuni de siguranţă

Traducerea versiunii originale în limba engleză
Aceste instrucțiuni de siguranță fac o prezentare
generală succintă a măsurilor de siguranță care
trebuie luate în legătură cu orice lucrare pe acest
produs. Respectați aceste instrucțiuni de siguranță în
timpul manipulării, instalării, exploatării, întreținerii,
service-ului și reparării acestui produs. Aceste
instrucțiuni de siguranță constituie un document
suplimentar și toate instrucțiunile de siguranță vor
apărea din nou în secțiunile relevante ale
instrucțiunilor de instalare și exploatare. Păstrați
aceste instrucțiuni de siguranță la locul de instalare
pentru consultare ulterioară.

Informații generale

Citiți acest document și versiunea online a
instrucțiunilor de instalare și exploatare
înainte de a instala produsul. Instalarea și
utilizarea trebuie să respecte
reglementările locale și codurile acceptate
de bună practică.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu
vârsta de cel puţin 8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mintale
reduse sau lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau
sunt instruite pentru utilizarea în condiții de
siguranță a aparatului şi înţeleg pericolele
implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea de către utilizator
nu trebuie efectuate de copii fără
supraveghere.

Recepția produsului

AVERTIZARE
Căderi de obiecte
Deces sau accidentare gravă
‐ Păstrați produsul într-o poziție stabilă

în timpul dezambalării.
‐ Purtați echipament individual de

protecție.

Instalarea produsului

ATENŢIE
Material toxic
Accidentare ușoară sau moderată
‐ Produsul va fi clasificat ca fiind

contaminat dacă este utilizat pentru un
lichid care este dăunător pentru
sănătate sau toxic.

‐ Purtați echipament individual de
protecție.

Instalarea trebuie efectuată de persoane
special instruite și în conformitate cu
reglementările locale.

Conform EN 60335-2-41/A2:2010, acest
produs cu 5 m de cablu de alimentare
poate fi utilizat numai pentru aplicații din
interior.

Instalare mecanică

PERICOL
Electrocutare
Deces sau accidentare gravă
‐ Întrerupeți alimentarea de la rețea

înainte de a începe lucrul la produs.
‐ Asigurați-vă că alimentarea de la rețea

nu poate fi cuplată accidental.

ATENŢIE
Element ascuțit
Accidentare ușoară sau moderată
‐ Purtați echipament individual de

protecție.
‐ Asigurați-vă că nicio persoană nu

poate intra în contact cu rotorul
pompei.

Conexiunea electrică

PERICOL
Electrocutare
Deces sau accidentare gravă
‐ Deconectați alimentarea de la rețea

înainte de a începe orice lucru la
produs.

‐ Asiguraţi-vă că alimentarea cu curent a
fost întreruptă şi că nu poate fi
recuplată accidental.

60

R
om

ână (R
O

)



PERICOL
Electrocutare
Deces sau accidentare gravă
‐ Instalația trebuie prevăzută cu un

dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu
un curent de declanșare mai mic de 30
mA.

PERICOL
Electrocutare
Deces sau accidentare gravă
‐ Asigurați-vă că fișa de alimentare

livrată cu produsul respectă
reglementările locale.

‐ Fișa trebuie să aibă același sistem de
conectare la împământarea de
protecție (PE) ca priza. Dacă nu,
utilizați un adaptor adecvat, dacă acest
lucru este permis de reglementările
locale.

PERICOL
Electrocutare
Deces sau accidentare gravă
‐ Cablurile de alimentare fără fișă

trebuie conectate la un dispozitiv de
întrerupere a alimentării încorporat în
cablajul fix, conform reglementărilor
locale privind cablajul.

Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către o persoană calificată în
conformitate cu reglementările locale.

În funcție de reglementările locale, trebuie
utilizată o pompă cu un cablu de
alimentare de minim 10 m, dacă pompa
este utilizată ca pompă portabilă pentru
diferite aplicații.

Pornirea în funcțiune a produsului

PERICOL
Electrocutare
Deces sau accidentare gravă
‐ Nu utilizaţi pompa în piscine, iazuri de

gradină sau locuri similare atunci când
sunt oameni în apă.

Service-ul produsului

PERICOL
Electrocutare
Deces sau accidentare gravă
‐ Întrerupeți alimentarea de la rețea

înainte de a începe lucrul la produs.
‐ Asigurați-vă că alimentarea de la rețea

nu poate fi cuplată accidental.

ATENŢIE
Element ascuțit
Accidentare ușoară sau moderată
‐ Purtați echipament individual de

protecție.

ATENŢIE
Material toxic
Accidentare ușoară sau moderată
‐ Produsul va fi clasificat ca fiind

contaminat dacă a fost utilizat pentru
un lichid care este periculos pentru
sănătate sau toxic.

‐ Purtați echipament individual de
protecție.

ATENŢIE
Pericol biologic
Accidentare ușoară sau moderată
‐ Spălați temeinic produsul cu apă

curată și clătiți în apă piesele după
demontare.

‐ Purtați echipament individual de
protecție.

În cazul în care cablul de alimentare sau
întrerupătorul cu flotor sunt deteriorate,
acestea trebuie înlocuite la un atelier de
service autorizat de Grundfos.

Lucrările de service trebuie realizate de
către persoane special instruite.
De asemenea, trebuie respectate toate
regulile şi reglementările cu privire la
siguranţă, sănătate şi mediu.

Pompe contaminate

ATENŢIE
Pericol biologic
Accidentare ușoară sau moderată
‐ Spălați temeinic produsul cu apă

curată și clătiți în apă piesele după
demontare.

‐ Purtați echipament individual de
protecție.
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Depanarea produsului

PERICOL
Electrocutare
Deces sau accidentare gravă
‐ Întrerupeți alimentarea de la rețea

înainte de a începe lucrul la produs.
‐ Asigurați-vă că alimentarea de la rețea

nu poate fi cuplată accidental.

ATENŢIE
Element ascuțit
Accidentare ușoară sau moderată
‐ Purtați echipament individual de

protecție.

ATENŢIE
Material toxic
Accidentare ușoară sau moderată
‐ Produsul va fi clasificat ca fiind

contaminat dacă a fost utilizat pentru
un lichid care este periculos pentru
sănătate sau toxic.

‐ Purtați echipament individual de
protecție.

Eliminarea la deșeuri a produsului
Acest produs sau componentele sale trebuie
eliminate la deșeuri într-un mod ecologic.
1. Utilizați serviciile publice sau private de colectare

a deşeurilor.

2. Dacă acest lucru nu este posibil, contactaţi cea
mai apropiată companie sau atelier de service
Grundfos.

Simbolul de pubelă întretăiată
aflată pe un produs denotă
faptul că acesta trebuie depus
la deșeuri separat de gunoiul
menajer. Când un produs cu
acest simbol ajunge la sfârșitul
duratei de viață, acesta trebuie
dus la un punct de colectare
desemnat de către autoritățile
locale de administrare a
deșeurilor. Colectarea și
reciclarea separate ale acestor
produse vor ajuta la protejarea
mediului înconjurător și a
sănătății umane.

Consultați de asemenea informațiile privind scoaterea
din uz la www.grundfos.com/product-recycling
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