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MONTAREA TERMOSTATULUI

 Deşurubaţi şuruburile de fixare şi demontaţi placa
termostatului de pe carcasă

 Montaţi teaca în instalaţie asigurând etanşarea filetului

 Reintroduceţi bulb-ul termostatului în teacă şi fixaţi-l cu
cele două şuruburi.

DEMONTAREA CAPACULUI

 Îndepărtaţi butonul (prin tragere)

 Deşurubaţi şuruburile care fixează capacul

 Răsuciţi capacul

 Îndepărtaţi capacul

CONECTAREA TERMOSTATULUI

 Clemele de conectare sunt situate în interiorul aparatului

 Conectaţi fişele electrice în concordanţă cu schema de pe
interiorul capacului.

 După conectarea firelor, prindeţi-le cu clema şi centraţi-le
prin presetupă. Închideţi capacul.

REMONTAREA CAPACULUI

 Puneţi capacul în poziţia răsucită

 Potriviţi ştifturile părţii superioare a capacului în aşa fel
încât să intre în locul lor de pe termostat.

 Apăsaţi capacul în sensul invers răsucirii

 Înşurubaţi şuruburile de fixare până la capăt.

 Remontaţi butonul


